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Poštovani,

Molim Vas da nam date pojašnjenja za sledeće:

1. Dokumentacijom je navedeno da se dodatni zahtevi i pojašnjenja mogu tražiti najkasnije 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Imajući u vidu iskustva drugim Naručiocima u različitom načinu brojanja vremena u nazad od dana kada ističe rok uza podnošenje ponuda molimo da nam dostavite tačan datum i vreme za dostavljanje poslednjih pitanja. 

2. U dokumentaciji, u delu 10.1, Način i uslovi plaćanja, kao i Članu 4 Modela ugovora navodi se „Naručilac će plaćanje izvršiti nakon dostavljanja računa od strane ponuđača opreme, u roku do 5 dana od dana prenosa budžetskih sredstava od strane osnivača Kulturnog centra Novog sada“. Ovim se ne vidi krajnji, obavezujući rok za izvršenje uplate, Naručilac blagovremenost uplate na ovaj način prebacuje na treću stranu, u ovom slučaju svog osnivača koji nije ni učesnik nabavke niti je, prema dostavljenom modelu ugovora u bilo kakvoj ugovornoj obavezi prema Isporučiocu.
Molimo da kroz odgovarajuću izmenu i dopunu konkursne dokumentacije navedete bezuslovni krajnji rok (u danima) u kom se kao Naručilac obavezujete da ćete izvršiti obavezu plaćanja od dana obostranog potpisivanja „zapisnika o ispravnosti opreme i njenom puštanju u rad“ i dostavljanja računa Isporučioca. Ovo iz razloga jer nas kao Ponuđača, potencijalnog Isporučioca, ne treba da interesuje izvor finansiranja Ponuđača, njihove međusobni dogovori i odnosi.
3. Deo V – Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu – Navodi se da ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku kao i da se dokumentacija koja se prevodi sa stranog jezika mora biti overena od strane sudskog tumača. Da li se tehnička dokumentacija (katalozi i prospekti sa tehničkim karakteristikama) mogu dostaviti  na engleskom jeziku kako je uobičajeno za ovakav tip nabavki?

4. U konkursnoj dokumentaciji nismo pronašli mesto odnosno uobičajenu tabelu strukture cene gde ponuđač upisuje predmet nuđenja i cene pojedinačnih stavki ponude. Pošto se radi o više uređaja, pretpostavljamo da svaki ponuđač treba da decidirano u svojoj ponudi navede proizvođača, model i tip opreme koju nudi, kao i količinu, kako bi ponude bile uporedive.

5. U opisu predmeta nabavke, str. 6 dokumentacije, nije pomenut sistem za odvod vrelog vazduha iz DCP projektora. Imajući u vidu da postojeći 35mm kino projektori u projekcionoj kabini ne poseduju standardni kanalski odvod vrelog vazduha sa odgovarajućim ventilatorom a što je nužno za kvalitetan i bezbedan rad DCP video projektora molimo da se izjasnite da li će obezbeđenje ovog sistema biti obaveza Naručioca ili navedeno svaki ponuđač mora da ponudi u okviru svoje ponude.

6. U opisu predmeta nabavke , str. 6 dokumentacije, napominje se da „DCP sistem mora da zadovolji DCI (Digital Cinema Iniciative) zahteve“. Na dalje, u konkursnoj dokumentaciji navodi se: DCP sistem se sastoji od: Digitalnog projektora…., IMB media bloka…., Servera, 3D aplikacije i uređaja, Silver-screen platna…, 1000 komada 3D naočara…, UPS uređaja… i nosača za umontiranu opremu i uređaje.

Imajući u vidu da se DCI zahtevi ne mogu odnositi na svu opremu koja je u dokumentaciji svrstana pod „DCP sistemom“ molimo da potvrdite sledeće:

a. da se pod opremom koja potpada pod DCI sertifikaciju smatra projektor / server / IMB.

b. da je, kao dokaz, dovoljno priložiti izjavu sa navedenom DCI web stranom sa spiskom sertifikovanih uređaja a na kojoj se nalazi ponuđeni projektor / server / IMB.

7. S obzirom da je za rad na reprodukciji DCI sadržaja odnosno upravljanje projektorom i serverom neophodan kontrolni ekran osetljiv na dodir ili računar molimo d ase izjasnite da li Naručilac poseduje računar za ovu namenu ili Ponuđač treba da ga predvidi u svojoj ponudi osim u slučaju kada je takav uređaj već uključen i standardni sastav projektora / servera / IMB-a?

8. U opisu predmeta nabavke, str. 6 dokumentacije  zahteva se „rezervni projektor full HD“ koji se montira (na plafon sale ili lociran u projekcionu kabinu). U okviru zadatih tehničkih karakteristika vezanih za optički sistem projektora ima više tehničkih nelogičnosti.

a. Traži se „1:1,5 zoom sistem objektiva“. Molimo za pojašnjenje izraza „sistem objektiva“ tj. da potvrdite da se radi o jednom zoom objektivu. 

b. Prilikom obilaska objekta napomenuto je da optički sistem ovog projektora treba da zadovolji maksimalno popunjavanje ekrana projektovanom slikom po visini odnosno širini u zavisnosti od rezolucije ulaznog signala. Možemo li, umesto nejasnog numerički iskazanog parametra „1:1,5“  da ovo smatramo kao zvaničan parametar za finalni izbor objektiva koji treba ponuditi?

9. U opisu predmeta nabavke, str. 6 dokumentacije zahteva se „UPS uređaj za neprekidno napajanje DCP sistema“.

a. Da li UPS uređaj treba da napaja i Rezervni, FullHD projektor?

b. Da li ovaj uređaj treba da omogući i neprekidno napajanje i projekcionu lampu DCP projektora ili, kako je uobičajeno, besprekidno napajanje samo za elektronske sklopove projektora, servera i IMB? 

c. U okviru Vašeg odgovora na pitanje br. 2 zahteva se zaštita uređaja koji se napajaju preko UPS uređaja „sa neophodnim vremenom dejstva UPS-a za njihovo bezbedno isključivanje u slučaju iznenadnog  nestanka električne energije“. Molimo za precizno izraženo vreme autonomije koje se očekuje od ponuđenog UPS uređaja i da li treba uračunati i opterećenje uzeto kao rezerva od 20-50%?

d. Koja tehnologija UPS uređaja se zahteva (Online, Offline/Standby ili Line-interaktivni)?

10. U opisu predmeta nabavke, str. 6 dokumentacije traže se „Odgovarajući priključci za propisnu konekciju sa eksternim nosačima slike i tona DCP sistema i za druge manje zahtevne plejere …“ 

Da li se pod ovim podrazumeva da DCP projektor treba da poseduje ulaze za npr. dodatni DVD ili BluRay reproduktor?

11. Imajući u vidu da su trenutno u projekcionoj kabini postavljena 2 filmska projektora 35mm koji zauzimaju celokupan gabarit projekcionog prozora molimo da potvrdite da ćete desni projektor ukloniti pre isporuke i montaže novog, DCP projektora.

ODGOVORI:

1.  Питања је неопходно доставити наручиоцу најкасније 12.11.2015. године до краја дана.
2. Имајући у виду да је Наручилац установа културе основана од стране Града Новог Сада,те да се средства за набавку предметне опреме обезбеђују одговарајућим апропријацијама буџета, у интересу је наручиоца да рок плаћања у конкурсној документацији дефинише у складу са одговарајућим програмом инвестиционих активности оснивача, посебно имајући у виду да је динамика плаћања условљена динамиком преноса средстава од стране оснивача.

С тим у вези, напомињемо да се конкурсна документација обликује у складу са законом, а према потребама и могућностима  наручиоца (који је буџетски корисник), а не понуђача, те у том смислу комисија неће мењати конкурсну документацију.

Поред тога, скрећемо Вам пажњу да су рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката уређени Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ 119/2012 и 68/2015).
3. Каталози и проспекти се могу доставити и на енглеском језику.
4. У понуди, што је логично, треба навести произвођаче уређаја, моделе и типове и количину опреме која се нуди (како је и наведено на крају Обрасца 1-техничка спецификација у конкурсној документацији)  као и крајњу цену опреме. Цене  елемената од којих се систем састоји понуђачи могу исказати у понуди. Доказе о испуњењу DCI захтева за оне елементе система на које се односе DCI захтеви, захтеване прорачуне осветљености екрана са задатим димензијама за 2Д и 3Д пројекције. Јасно је дакле да, ако су за опрему доказано испуњени сви  услови које захтевамо за све елементе система, за коначну одлуку међусобно се неће упоређивати  саставни делови опреме за DCP пројекције, већ коначни укупни износи понуда.
5. Кабина има систем за каналски одвод врелог ваздуха кроз ваздушни тунел који води ка отвореном простору, али он није тренутно у тој функцији јер овлашћени извођач радова на монтирању нове претходне 35 mm опреме није сматрао да је неопходно да се на тај начин хлади ксенон сијалица од 1600W. Имајући у виду техничке карактеристике и захтеве за хлађење дигиталног пројекционог уређаја који, након завршеног поступка јавне набавке буде одабран, наручилац ће сусретно, у сарадњи и са понуђачем, на постојећи канал поставити  одговарајући вентилатор и вентилационо црево одговарајућег пречника за одвод врелог ваздуха са дигиталног DCP пројектора.
6. Приликом описа јавне набавке, како не бисмо за сваку стакву непотребно писали читаве елаборате, у овом случају смо DCI захтеве донекле уопштили на систем, али, за упућене у DCI проблематику сасвим је јасно да се DCI захтеви односе на 2К пројектор, сервер и  IMB. Као доказ о испуњењу тог услова сасвим је у реду приложити изјаву са наведеном DCI wеб страном са списком сертификованих уређаја на којој се налази понуђени пројектор / сервер / IMB.
7. Из непосредног увида у стање постојеће киноопреме Културногн центра Новог Сада може се закључити да наручилац нема одговарајући контролни „touch screen“  екран нити адекватни рачунар за ову намену, па је, сагласно вашем питању, потребно да га понуђач предвиди у понуди осим у случају када је такав уређај већ укључен у стандардни састав пројектора / сервера / IMB-a.
8. a) Јасно је да се ради о једном зоом објективу који има вредност увећања 1:1,5 из разлога да се умањена синемаскоп слика која је уснимљена у формат 16:9 повећа и испуни цео екран који јесте у синемаскоп формату.
б) Претходни одговор сугерише позитиван став у односу на питање, односно, неопходно је задовољење максималног испуњења екрана у сваком стандардном биоскопском формату слике.
9. a) UPS уређај не треба да напаја резервни FulHD пројектор.
б) С обзиром на материјалне могућности инвеститора, UPS уређај се не предвиђа за пројекциону лампу DCP пројектора, већ, како сте и сами навели и што је уобичајено, за беспрекидно напајање електронских склопова пројектора, сервера и IMB, ради њиховог безбедног искључења у случају нестанка електричне енергије.
ц) Претпостављено време аутономије које је неопходно за безбедно искључење уређаја се одређује према специфичним захтевима прикључених уређаја у вези са безбедним искључењем и обично је у границама 5-10 минута.  Што се тиче оптерећења, ради сигурности рада UPS-a, захтевамо да UPS има за 20-50% јаче карактеристике од  збира свих уређаја који су на њега прикључени.
д) Културни центар има заиста солидну струју са веома малим осцилацијама напона. Поред тога, пре пар година је извршена генерална реконструкција објекта, па и струјних инсталација које задовољавају савремене стандарде за јавне објекте, а нове инсталације су квалитетно и пажљиво изведене и истестиране. Наравно да би нам највише одговарао најскупљи Online уређај са двоструком конверзијом, али мислимо да ће dobro funkcionisati i  Line-интерактивни уређај, или Offline/Standby. Дакле, прихватићемо сваку варијанту која буде нуђена ако задовољава услове из 9 /а,б, ц/ вашег питања.
10. Да, треба да има и такве улазе јер Културни центар реализује бројне манифестације из домена међународне филмске размене и сарадње и аматерског стваралаштва када нам партнери најчешће достављају BluRay или DVD дискове или се њихови филмови пројектују преко HDMI прикључака из рачунара или лаптопова.
11. Наравно, то гарантујемо, уз сугестије стручних лица понуђача (чија понуда буде прихваћена) да евентуално оставимо „живе“ одређене каблове и прикључке демонтираног 35 мм пројектора Kinoton FP30D са дигиталним читањем тона.
04.11.2015.
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